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Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 17 grudnia 2021 roku 

BIB.271.1.2021 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i adaptacja historycznego 

obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki”, oznaczenie sprawy: BIB.271.1.2021. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuje, iż w dniach 
14 - 16 grudnia 2021 roku wpłynęły do Zamawiającego drogą elektroniczną następujące pytania 
i wnioski: 

I.  

1) Prosimy o informację czy w zakres oferty wchodzi wykonanie konstrukcji pod centralę 
wentylacyjną. Brak pozycji w przedmiarach. 

Centrala wentylacyjna jest już wykonana. 

2) Prosimy o potwierdzenie, że taras wentylowany ma być wykonany na istniejących warstwach 
dachu to jest na papie. Wsporniki mają opierać się na izolacji przeciwwilgociowej - prosimy o 
podanie jaką izolację zastosować? 

Dach pokryty jest papą. Na tej warstwie należy położyć płyty betonowe na systemowym 
rozwiązaniu podparcia płyt na nóżkach dystansowych dostosowanym do istniejącego pokrycia 
dachu. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zamiast płyt betonowych, gresu 
tarasowego o grubości  2 cm i wymiarach 60 x 60 cm. 

3) Prosimy o informację, czy wpusty dachowe na rysunku rzut dachu wchodzą w skład wyceny. 
Brak w przedmiarach. 

Wpusty dachowe już są zamontowane w papie. 

4) Wg zapisów w dokumencie Koncepcja Wystawy, zgodnie z aktualizacją z listopada zostały 
usunięte fizycznie 3 stanowiska S2, S8, S11 ,a ich treści mają być przeniesione do sąsiadujących 
stanowisk. W przedmiarach zostało ujęte stanowisko S2 jako element wyceny. Prosimy 
o informację czy zapisy te są wiążące. 

Ze stanowiska S2 zostały usunięte urządzenia multimedialne, natomiast zawartość cyfrowa 
została przesunięta na stanowisko S1. Zmodyfikowane elementy scenografii w tym miejscu 
zostały ujęte w przedmiarze jako S2. 

5) Jakie parametry powinny mieć wykładziny PCV? 

Projekt podłogi jest szczegółowo opisany na rysunku nr 5 „Rzut podłóg” w Projekcie aranżacji 
przestrzeni. 
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Na podłogach zaproponowano wykładzinę elastyczną PCV o grubości 3mm. Wykładziny 
powinny spełniać następujące wymagania: klasa antypoślizgowości R9, klasa ścieralności T. 
Wybrane rodzaje wykładzin należy skonsultować z autorami projektu i inwestorem. Wykładzina 
powinna imitować posadzkę betonową. Należy zwrócić szczególną uwagę na linię styku 
wykładzin o różnej kolorystyce. Krzywa łączenia powinna być wykonana z wysoką 
starannością. W żadnym wypadku nie może to być linia łamana. Zaleca się zastosowanie 
maszyn CNC podczas docinania sąsiadujących elementów aby zapewnić maksymalną 
precyzję. To samo dotyczy linii na styku ściany prowadzonej po łuku z powierzchnią podłogi. 

II. 

W związku z zamiarem złożenia oferty ww. zamówienia zwracamy się z prośbą o przesunięcie 

terminu składania oferty. 

Zakres prac będących przedmiotem ww. zamówienia jest bardzo rozległy. Rzetelna wycena 

wymaga czasu i zaangażowania wielu specjalistów branżowych. Przygotowanie oferty 

przypadające na okres przedświąteczny oraz obecnie panująca sytuacja w kraju, jak i na świecie, 

związana z pandemią koronawirusa, powodują trudności w wycenie prac objętych przetargiem 

i uzyskaniem od kontrahentów (podwykonawców, dostawców) z którymi współpracujemy 

korzystnych ofert, jednocześnie spełniających wymagania Zamawiającego opisane 

w dokumentacji. Przesunięcie terminu składania ofert o 10 dni pozwoli potencjalnym oferentom 

na przygotowanie rzetelnych ofert, co jest niewątpliwie w interesie publicznym.  

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie prośby. 

Poniżej informacja o przedłużeniu terminu składania ofert. 

III. 

1) Jaki kosztorys ofertowy ma być złożony : uproszczony czy szczegółowy? 

Zamawiający nie wymaga żadnego kosztorysu.  
Cena przedstawiona w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany 
ponieść Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia i jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), 
tym samym Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu ceny wynikających 
z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

IV. 

1) jaką powierzchnię ma obejmować pętla indukcyjna? 

Projekt przewiduje 3 pętle indukcyjne dla stanowisk S4, S10, S15. Każda o powierzchni około 
2m na 2m. 

2) Czy pętla ma być przenośna stanowiskowa czy też montowana na stałe? 

Projekt przewiduje 3 pętle indukcyjne dla stanowisk S4, S10, S15, montowane na stałe. 

3) Jakiej pojemności ma być karta micro SD do odtwarzaczy treści multimedialnych klasy digital 
signage ? 

Minimum 64GB 

4) Czy podany czujnik zbliżeniowy ma być stricte czujnikiem zbliżeniowy czy czujnikiem obecności – 
na jaką odległość- trzeba napisać program do obsługi czujnika przez odtwarzacz. Co więcej, 
dostałam informację, iż nie ma czujników z wyjściem GPIO, a są tylko gotowe zestawy. 

Czujnik obecności, wykrywający czy ktoś stoi przy stanowisku, zaprogramowany na około  
0.2-0.4m przy stanowisku S6 i około 0.7m przy stanowisku S7B. Czujnik musi być kompatybilny 
z wybranym odtwarzaczem treści, nie musi korzystać z interfejsu GPIO. 

5) Co oznacza ogniskowa zbliżona do ludzkiego oka, czy mówimy tu o ogniskowej 16mm-22mm? 
Jeżeli tak, to może być problem z podłączeniem kamery do komputera, jako źródła zasilającego - 
chyba, że zasilanie przez USB nie jest konieczne, a może być zwykły zasilacz. 

Kamerka będzie użyta przy aplikacji typu augmented reality, w związku z tym obraz powinien 
być jak najmniej zniekształcony i zbliżony do tego co widzi ludzkie oko. Kamera może mieć 
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zasilanie zewnętrzne, natomiast musi być kompatybilna i współpracować z wybranym 
minikomputerem zainstalowanym w stanowisku S11. Przy doborze kamery należny również 
zwrócić uwagę na sam projekt stanowiska S10, kamera musi się zmieścić w obudowie w formie 
kuli, razem z pozostałymi komponentami. 

V. 

w związku z chęcią udziału w postępowaniu Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki prosimy o przesunięcie terminu składania ofert. Zakres wystawy jest dość 
rozbudowany. Ze względu na okres przedświąteczny ciężko jest uzyskać oferty od wykonawców. 

Poniżej informacja o przedłużeniu terminu składania ofert. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy, informuje, iż dokonał zmian treści 
SWZ w następujący sposób: 

 W rozdz. X „Termin związania ofertą” SWZ w  ust. 1 zmienił treść na następującą: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni tj. do dnia 28 stycznia 2022 r.” 

 W załączniku nr 1 do SWZ „Opisie przedmiotu zamówienia”: 

 w rozdz. I ust. 1 zmienił kod CPV na prawidłowy, tj. 32322000-6 – Urządzenia 

multimedialne, 

 Zamawiający wprowadził zmiany w zakresie robót dotyczących wykończenia tarasu 
nadachowego. Dodano wykonanie oświetlenia tarasu. 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przygotowując 
oferty na zadanie: „Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”, oznaczenie 
sprawy: BIB.271.1.2021 w celu ich złożenia u Zamawiającego, są zobowiązani uwzględnić je 
w swoich ofertach. 

Ponieważ wyjaśnienia i zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty, lub wymagają od 
Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ 
i przygotowanie ofert, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy, przedłuża termin 
składania ofert do dnia 30 grudnia 2021 roku do godz. 11:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2021 roku o godz. 12:00. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 

o wyjaśnienie treści SWZ. 

Z poważaniem, 
 

    Dyrektor 
Ewa Borkowska 

 
 


